
 
 
 
Information über die Trinkwasserqualität der Wasserversorgung der Stadtgemeinde Haag 
gemäß §6 Trinkwasserverordnung: 
 

 Versorgungsgebiet  
Stadtgemeinde Haag 

ehemaliges Versorgungsgebiet 
Weinberger 

Nitrat 25 mg/l (Grenzwert 50 mg/l) 37 mg/l (Grenzwert 50 mg/l) 

pH-Wert 7,22 7,57 

Gesamthärte 22,0 °dH 17,9 °dH 

Carbonathärte 16,8 °dH 14,5 °dH 

Calcium (Ca) 106 mg/l 87,9 mg/l 

Magnesium (Mg) 30,8 mg/l 24,3 mg/l 

Chlorid (CL-) 21 mg/l (Grenzwert 200 mg/l) 18 mg/l 

Sulfat 42 mg/l (Grenzwert 250 mg/l) 13 mg/l 

Natrium (Na) 5,6 mg/l (Grenzwert 200,0 mg/l 7,9 mg/l 

Kalium (K) 1,1 mg/l <1,00 mg/l 

Pestizide 
(Pestizidrückstände, 
relevante/ nicht 
relevante Metaboliten) 
und weitere Parameter 

Inspektionsbericht mit allen 
untersuchten Parametern ist auf 
der Homepage abgelegt 

Inspektionsbericht mit allen 
untersuchten Parametern ist auf 
der Homepage abgelegt 

 

https://www.stadthaag.at/Unser_Haag/Umwelt/Trinkwasser 
 
Eine Übersichtskarte über das ehemalige Weinberger-Versorgungsgebiet, welches die 
Stadtgemeinde Haag im Jahre 2019 übernommen hat, findet sich auch auf der Homepage. 

https://www.stadthaag.at/Unser_Haag/Umwelt/Trinkwasser

